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dirna @2 Bergstrom

AFFICHAGE DESCRIPTION *

88--SC Affichage mise en marche de |"appareil

Lb Faible batterie

bb =Llb

EO Mauvais contact des cables du capteur ou capteur en panne
E2 Défaut de ventilateur du condenseur ou de souffleur

E9 Protection compresseurs (cabine rabattue)

FO Fonctionnement Manuel

F1 Fonction thermomeétre numeérique

F2 Fonction Programmatrice de temps

F4 Fonctionnement automatique de I'appareil

CA En selectionnant F4, CA s'affichera au display en alternance avec la température sélectionnée
F6 Sélection ° F

Ul Vitesse du souffleur =1

u2 Vitesse du souffleur = 2

u3 Vitesse du souffleur =3

ua Vitesse du souffleur = 4

us Vitesse du souffleur =5




